
Proj. linie kablowe SN

Proj. wcinka w kabel

Istn. złącze kablowe 
ZK-1 w  elewacji

Proj. powiązanie z linią 
napowietrzną nN

Proj. powiązanie z linią 
napowietrzną nN

Powiązanie do istn. obw. nr 7 linia 
napowietrzna z T-0108 kier. 
Chodkiewicza AsXSn 4x50mm2

Wprowadzenie istniejącego kabla 
do proj. ZK-3 obw. nr 4 z T-0108 
kier. Sanepid

Proj. złącze kablowe 
ZK-3 powiązanie linii

Proj. mufa nN

Proj. kabel nn  zasilenie 
istniejącego złącza ZK-1  Sanepid

Proj. 2 x mufa SN
wcinka w kabel SN

Istn. linia SN

Proj. 2 x linia kablowa SN

Proj. linia 
kablowa nN

Proj. 2 x linia kablowa SN 

Proj. 2 x linia kablowa SN 

Powiązanie do istn. obw. nr 9 linia 
napowietrzna z T-0106 kier. 
Kormoran AsXSn 4x50mm2

Proj. stacja transformatorowa jako 
kontenerowa typu KS 25-36w 
prod. ZBE  Koszalin

Proj. złącze kablowo pomiarowe - 
zasilenie portu śródlądowego

Istn. obw. nr 9 linia napowietrzna 
z T-0106 kier. Kormoran AsXSn 
4x50mm2

Istn. obw. nr 7 linia napowietrzna 
z T-0108 kier. Chodkiewicza 
AsXSn 4x50mm2

Proj. 4xDVK

Proj. rura DVK

Proj. rura SRS

Proj. rura DVK

Proj. rura 3xSRS

Proj. 3xDVK

Proj. 3xDVK

Proj. rura 3xDVK

Proj. rura 3xDVK

Proj. rura 3xDVK

Proj. rura DVK

Proj. rura 2xSRS

Proj. 2xDVK

Proj. wydzielenie działki

Proj. 2 x linia kablowa nN

Proj. 2 x linia kablowa nN 

istn zasilanie Restauracji Kormoran

Proj. złącze ZK-3a
Powiązaanie z restauracją Kormoran

BRANŻA: Elektryczna

PROJEKTOWAŁ

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU :

SPRAWDZIŁ

Zagospodarowanie terenu 
Iława ul. Sienkiewicza, Chodkiewicza, Pla żowa, 

Mazurska.

Jarosław PankowskiJarosław Pankowski Andrzej ZakrzewskiSieć kablowa nN oraz SN

LOKALIZACJA: Iława ul. Sienkiewicza, Chodkiewicza
 dz.nr 26, 28, 32/1, 32/3, 38, 73, 53

1 : 500marzec 2011

Energa Operator SA
Oddział w Olsztynie

10-950 Olsztyn ul. Tuwima 6


